CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 91.160.10 Leden 2006
CSN

EN 50172
OPRAVA 1

36 0631

Systémy nouzového Uunikového osvétleni

Corrigendum

CSN EN 50172 (36 0631) Systémy nouzového tnikového osvétleni z inora 2005 se opravuije takto:
Nazev ¢lanku 5.4.2 a jeho text se opravuje takto:

5.4.2 Kabina (klec) vytahu

Vytahy pfedstavuji problém, protoZe zazitek uzavfeni v temnu v malém prostoru po nevymezenou dobu neni
pouze nepfijemny, ale pro osoby nervozni €i trpici klaustrofobii mize byt i Skodlivy. Proto musi byt nouzovym
osvétlenim specifikovanym v ustanoveni pro protipanické osvétleni (vefejnych prostor) v EN 1838 vybavena
i kabina (klec) vytahu, kterou mohou byt dopravovany osoby. Toto nouzové osvétleni muze byt bud s vlastnim
zdrojem nebo mlze byt napajené z centralniho zdroje napajeni. V takovém pfipadé se vSak vyzaduje napajeni
chranéné pied pozarem.

POZNAMKA Podrobné&jsi informace jsou uvedeny v EN 81-1.

Vypracovani opravy normy
Zpracovatel: Cesky normalizaéni institut, IC 48135283
Technicka normalizaéni komise: TNK 67 Svételné zdroje, svitidla a jejich pFisluSenstvi

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Marie Zivcova

© Cesky normalizaéni institut, 2006 74865
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceske technické normy rozmnoZovany
a rozSifovany jen se souhlasem Ceského normalizaéniho institutu.



Upozornéni: Zmény a dopliky, jakoZ i zpravy o nové vydanych normach jsou uvefejiovany ve Véstniku
Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi.
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